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Predmet ispitivanja:

Ispitivanje poklopca Sahti sa samoniveliSu¢im ramom City

Top P Bituplan 160, klase D400, Art. 210314

ACO GRADEVINSKI ELEMENTI d.o.o, lll Industrijska zona

Narucilac:

bb, 22314 Krnjesevci
Zahtev/ponuda/ugovor: 44-10216 od 25. jula 2022.
Sadrzaj:

Izvestaj odobrio:

U Beogradu, 29. jul 2022.
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Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda: poklopac sahti City Top P Bituplan 160 sa
samoniveliSu¢im ramom

Proizvodaé: ACO

Oznaka artikla: art. 210314

Nazivna klasa: D400

Materijal: nodularni liv GJS

Podaci o dostavljenim uzorcima

Red. broj zapisa o prijemu: 06/22

Broj dostavljenih uzoraka: 4 (cetiri)
Izbor uzoraka izvrsio: Narucilac
Datum prijema uzoraka: 20. jul 2022,

Podaci o ispitivanju

Metoda ispitivanja: SRPS EN 124-1:2016, izuzimajuéi taéku 5. (Materijali)

SRPS EN 124-2:2016, izuzimajuéi tacku 4. (Materijali) i
taCcku 5.3. (Specifiéne karakteristike poklopaca od livenog
gvozda)

Datum ispitivanja: 26. 1 27. jul 2022.
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OBIM ISPITIVANJA

1. Kontrola geometrijskih karakteristika

Ispitivanje je izvréeno prema tacki 8.4 SRPS EN 124-1, kao i ta¢ki 8.4.5. i Annexu D SRPS EN 124-1
2. Merenje zaostalih deformacija posle 5 ciklusa opterecenja do 2/3 ispitne sile

Ispitivanje je izvrS§eno prema tacki 8.2 i Annexu A SRPS EN 124-1.

3. Ispitivanje do ispitne sile

Ispitivanje je izvrSeno prema tacki 8.3 i Annexu B SRPS EN 124-1.

4. Kontrola obelezavanja

Ispitivanje je izvr§eno prema tacki 9. SRPS EN 124-2.

OPREMA ZA ISPITIVANJE

Nanosenje sile izvrseno je putem etaloniranog hidraulickog sistema AMSLER kapaciteta 1000kN,

na opsegu 500kN, merenje sile izvreno je pomocu etaloniranog dinamometra AEP 500kN TG4 50t
ltaly.

Merenje zaostalih deformacija obavljeno je etaloniranim mehanickim ugibomerom sa podatkom
instrumenta 0.01mm.

Merenja u okviru kontrole geometrijskih karakteristika izvréena su metalnom mernom trakom i
etaloniranim pomi¢nim merilom nonijus MIB.

Merenje mase obavljeno je na etaloniranoj mehanickoj vagi tipa G-3-SU kapaciteta 300kg.

REZULTATI ISPITIVANJA
Rezultati ispitivanja dati su u tabelama 1, 2, 3 i 4.

Tabela 1: lzmerene mase uzoraka

Mase uzoraka
Oznaka i
uzorka Poklopac Ram | Komplet
kg kg kg

Uzorak br.1 42.6 47.0 89.6
Uzorak br.2 426 47.2 89.8
Uzorak br.3 426 47 2 89.8
Uzorak br.4 426 47 .4 90.0 |

U tabelama je dato uporedenje rezultata sa odgovaraju¢im zahtevima SRPS EN 124-1 odnosno
SRPS EN 124-2.
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Tabela 3: Rezultati merenja zaostalih deformacija i opterecenja ispitnom silom

Merenje zaostalih deformacija Ispitivanje do ispitne sile
(tacka 8.2 i Annex A standarda SRPS EN 124-1) (tacka 8.3 i Annex B standarda SRPS EN 124-1)
Oznaka Maksimalno Uporedenje sa Konstatovano | Uporedenje sa
uzorka . lzmerena . .
dozvoljena detormacia zahtevom Ispitna sila posle zahtevom
deformacija ) standarda ispitivanja standarda
mm mm kN kN
uzorak br.1 SO(*) /300 = 0.52 usaglaseno bez ostecenja usaglaseno
uzorak br.2 605mm /300= 0.68 usaglaseno 400 bez ostecenja usaglaseno
2.02 mm . <
uzorak br.3 0.56 usaglaseno bez ostecenja usaglaseno

(*) SO — svetli otvor

Tabela 4: Rezultati kontrole obaveznih oznaka

Tacka 9. standarda Nacin Uporedenje sa zahtevom
SRPS EN 124-2 kontrole Konstatovano Zahtev standarda S —.
& EN 124-2 | EN 124-2 usaglas
eno
(poklopac i ram) (poklopac i ram) g
D400 odgovarajuéa klasa .
b) . , usaglaseno
(poklopac i ram) (poklopac i ram)
ime i /ili
ACO identifikaciona }
©) (poklopaciram) | ©znaka proizvodaca usaglasens
{poklopac i ram)
vizuelno ! kod fabrike
d) Wien zert proizvodaca usaglageno
(poklopac i ram)
e) 30 09 21 (poklopac) | datum proizvodnje .
usaglagenc
2708 24.(ram ) (poklopac i ram) g
Poklopac: MPA KL;
0100.97.22; LW800; |
EN-GJS-500-7; 5
g) R-15.1.1-20-9823 ostale oznake -
Ram: 1206398; KL;
R-15.1.1-16-9820

IzloZeni rezultati se odnose iskljué¢ivo na ispitivane uzorke. Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez
odobrenja Laboratorije za ispitivanje konstrukcija.
Spisak priloga:
Prilog 1: Dokumentacija Narucgioca
Prilog 2: Fotodokumentacija
Ispitivanje obavili:
Bogdan Vukoje, tehn. N\ \l{l\?ﬂ :
Marko Jeli¢i¢, grad.tehn. g
Milen Adamovi¢, KV radnik. JW /A
Rukoyodilac ispitivanja:
g

wi ot
U Beogradu, 29. jul 2022. mr Milena Ljiljak, dipl.inz.grad.
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Saht poklopci

CityTop P Bituplan 160, svetli otvor fi605mm, u saglasnosti sa SRPS EN 124

J/ SRPSEN 124

D Anti-vandal

C

ACO CityTop P Bituplan Saht poklopac sa

samonivelisuéim ramom klase opterecenja
D400 u skladu sa SRPS EN 124, za ugradnju
valjanjem u asfaltne slojeve saobracajnice.

CityTop P 8aht poklopac, okrugli, od livenog
gvoida - nodularniliv (GIS), sa dva elementa
za zakljuc¢avanje bez Srafljenja od poliuretana
visoko otpornog na habanje koji obezbeduje
saobradajnu sigurnost, teZina cc. 41/44kg
Bituplan samonivelisuéi-plivajuci ram, okrugli,
za ugradnju u asfalt bez upotrebe betona, sa
PEWEPREN jastucastim uloScima u ramu za
zastitu od buke, svetli otvor fi6O5mm,

visina 160mm,

spoljni precnik fi860 mm,

max.nosivi pritisak 1,6 N/mm?Z.

Komplet sadrzi adaptacioni prsten od celika
visine 10cm

Visina ugradnje od 17 do 23cm, samo uz
pomoc asfalta, bez upotrebe betona ili ankera
Ukupna teZina bez prstena cc. 89/91kg.

* Poluga za otvaranje 600643

= Set za zakljutavanje 210248
Opcije

= Crni zastitni sloj na vodenoj bazi
= Poklopac salogom
= Saili bez ventilacionih otvora

Samonivelisuci ram

Sprecava ,propadanje” poklopca u saobracajnici
Nije potreban beton za ugradnju

Bezbedno pozicioniranje poklopca usled dodatnog
stabilizacionog Zleba u ramu

" Jednostavna ugradnja u asfalt sa Bituplan ramom
® PEWEPREN jastucasti ulosci u ramu

Teiina Pakovanje Ventilacion Crni Artikal br..
ukupno / i otvori zastitni
[kg] j.-mere sloj
103 12 da - 210313
106 12 - - 210314

19
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PRILOG 2:
Fotodokumentacija
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Fotografija br. 3 - Donja strana poklopca

Fotografija br. 4 - lzgled rama

KRAJ IZVESTAJA
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UZORAK 3

Art 210314

Fotografija br. 1 - Dispozicija ispitivanja zaostalih deformacija i nosivosti

ZORAK &
ATt 210314

Fotografija br. 2 - Dispozicija ispitivanja odizanja poklopca u odnosu na ram
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